PLANIMETRIA

ESCALA 1:1000

LEGENDA

Cabo condutor BT

— — — Cabo contutor AT

Base de concreto 1000

_ <

R o E=T

Base de concreto 1000
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Aterramento AT/BT

Para-raio

Simbologia - Super-poste circular 200daN -15 Metros

Estrutura tipo pétala com 4 luminarias LED 180W cada
As luminarias ficardo a 12,90 M do solo
Cava 2,10 metros
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NOTA DE PROJETO E EXECUCAO

ATERRAMENTO
TEMPORARIO
TIPO SELA

1. Na ligacdo das luminarias manter equlibrio entre fases.

2. Todas as conexodes serao feitas por conector tipo cunha e perfurante de bitolas adequadas aos
condutores.

3. 0 condutor neutro sera interligaso por todos os circuitos.

4. 0O projeto e a execucao devera seguir o manual de instrucédo técnica mit 162601 - projeto e construcao
de redes de distribuicao aérea por particular elaborado pela copel dis.

5. A obra devera ser executada em conformidade com as normas NR-10, NR-12, NR-35, portaria 3214 do

ministério do trabalho, bem como demais dispositivos de seguranca.

Toda a instalacdo deve seguir rigorosamente a NBR 5410 Instalacoes Elétricas de Baixa Tenséo vigente.

7. O projeto e seguem rigorosamente a NTC 841050 - Projeto de lluminacédo Publica - Copel.

8. Os materiais usados devem seguir a norma de Materiais de Distribuicdo - Especificacao Bracos de
Iluminacao Publica ntc 810044.
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REFERENCIAS:
- Norma Brasileira - NBR 5410 - Instalacoes Elétricas de Baixa Tensao - 2014.
- Norma Técnica Copel - NTC 810044 - Materiais de distribuicao - especificacao bracos de iluminacao
publica - Marco/2009.
- Norma Técnica Copel - NTC 841005 - Desenho de redes de distribuicao - abril/2015.
- Norma Técnica Copel - NTC 841050 - Projeto de iluminacao pUblica - janeiro/1998.
- Norma Técnica Copel - NTC 841200 - Projeto de redes de distribuicao secundaria isolada - maio/2013.
- Norma Técnica Copel - NTC 850001 - Dimencionamento de estruturas - abril/2015.
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NOTA

Cava 2,10 metros

7 @ DETALHE - SUPER-POSTE 15 M

Super-poste circular 200daN -15 Metros
Estrutura tipo pétala com 4 luminarias LED 180W cada
As luminarias ficardo a 12,90 M do solo
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